
SAD REJONOWY W SIEDLCACH 
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 31a, tel.(25) 640 08 16  

NIP:  821-10-21-463 	REGON: 000324949 

Sygn. Sprawy ZW/32/2022 

załącznik Nr 2 do Zaproszenia 

(Nr 1 do Umowy) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na wykonanie okresowych przeglądów agregatu prądotwórczego 

W celu zapewnienia ciągłości zasilania w energię  elektryczną  odbiorów energii niezbędnych do 

funkcjonowania Sądu Rejonowego w Siedlcach zainstalowano zespół  prądotwórczy typu TCA 1100  prod.  

Cagen 1100kVA/880kW s/n C6580 rok produkcji 2014 przeznaczony do awaryjnego zasilania obiektów 

w przypadku zaniku zasilania podstawowego, jak również  do pracy jako samodzielne ź ródło energii 

elektrycznej. 

W skład zamówienia wchodzi: 

I. „Duży" przegląd okresowy obejmujący konserwację  i odpalenie agregatu prądotwórczego (listopad 

2022r. ; listopad 2023 r.) 

1. W ramach czynności przeglądowych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących 

czynności w szczególności: 

a) Oględziny zewnętrzne, 

b) Sprawdzenie parametrów pracy urządzenia (czas odpalenia agregatu min. 1h), 

c) Wymiana oleju silnikowego, filtra oleju, 

d) Wymiana filtru paliwa, 

e) Wymiana filtru powietrza, 

f) Wymiana płynu chłodniczego, 

g) Wymiana filtru płynu chłodniczego, 

h) Wymiana filtra odmy, 

i) Wymiana wszelkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych np. uszczelek, pasków 

klinowych, bezpieczników, łożysk itp. oraz utylizacji zużytych  material-6w w ramach kosztów 

skalkulowanych w ofercie, 

j) Sprawdzenie poziomu chłodziwa, temperatury zamarzania i ewentualne uzupełnienie, 

k) Sprawdzenie stanu akumulatorów rozruchowych i prostownika, 

I) 	Sprawdzenie i ustawienie luzów zaworów,* 

m) Sprawdzenie i oczyszczenie wtryskiwaczy,* 

n) Sprawdzenie i dokręcenie śrub i nakrętek turboładowarki, 

o) Sprawdzenie, regulacja napięcia i ewentualna wymiana pasków napędowych, 

p) Sprawdzenie połączeń  elektrycznych, dokręcenie śrub mocujących, 

q) Sprawdzenie i regulacja parametrów pracy agregatu, 

r) Sprawdzenie działania układów zabezpieczających, 

s) Kontrola automatyki SZR, 

* czynności wykonywane po przepracowaniu przez agregat odpowiedniej ilości godzin, zgodnie 

z harmonogramem przeglądów dla danego silnika lub do oceny serwisu. 
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2. Dokładny termin przeglądu zostanie ustalony obustronnie pomiędzy Wykonawcą, a 

upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. 

3. Przegląd zostanie wykonany w dniu roboczym dla Zamawiającego w godzinach pracy, przy 

obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego. 

4. Protokół  z przeglądu należy przekazać  w wersji papierowej i dołączyć  do książki agregatu. 

5. Wykonawca w ramach wykonywanego przeglądu z konserwacją  zobowiązany jest do utylizacji 

zużytych materiałów eksploatacyjnych. 

II.  „Maly"  przegląd okresowy obejmujący odpalenie i konserwację  agregatu prądotwórczego 

(kwiecień  2023r.; kwiecień  2024 r.) 

1. 	W ramach czynności przeglądowych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących 

czynności w szczególności: 

a) Oględziny zewnętrzne, 

b) Sprawdzenie parametrów pracy urządzenia (czas odpalania agregatu 1h), 

c) Sprawdzenie poziomu chłodziwa, temperatury zamarzania, 

d) Sprawdzenie stanu akumulatorów rozruchowych i prostownika, 

e) Sprawdzenie i ustawienie luzów zaworów, 

f) Sprawdzenie i oczyszczenie wtryskiwaczy, 

g) Sprawdzenie i dokręcenie śrub i nakrętek turbotadowarki, 

h) Sprawdzenie, regulacja napięcia pasków napędowych, 

i) Sprawdzenie połączeń  elektrycznych, dokręcenie śrub mocujących, 

j) Sprawdzenie i regulacja parametrów pracy agregatu, 

k) Sprawdzenie działania układów zabezpieczających, 

I) 	Kontrola automatyki SZR, 

m) W razie potrzeby wymiana niezbędnych materiałów eksploatacyjnych np. 

uszczelek, pasków klinowych, bezpieczników, łożysk itp. oraz utylizacji zużytych 

materiałów w ramach kosztów skalkulowanych w ofercie 

2. Dokładny termin przeglądu zostanie ustalony obustronnie pomiędzy Wykonawcą, a 

upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. 

3. Przegląd zostanie wykonany w dniu roboczym dla Zamawiającego w godzinach pracy, przy 

obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego oraz osób odpowiedzialnych za przegląd i 

serwis stacji transformatorowej. 

4. Protokół  z przeglądu należy przekazać  w wersji papierowej i dołączyć  do książki agregatu. 

5. Wykonawca w ramach wykonywanego przeglądu z konserwacją  zobowiązany jest do utylizacji 

zużytych materiałów eksploatacyjnych 
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III. Informacje ogólne dotyczące przeglądu agregatu prądotwórczego oraz obowiązków Wykonawcy 

realizującego przedmiot zamówienia. 

1. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia niezbędnej dokumentacji agregatu (książka pracy 

agregatu). 

2. Włączeń  agregatu prądotwórczego, należy dokonywać  w taki sposób żeby paliwo zgromadzone w 

zbiorniku było wykorzystane w sposób cykliczny, (nie należy dopuszczać  do sytuacji, gdy ilość  paliwa 

w zbiorniku nie może zapewnić  dwudziestoczterogodzinnej pracy agregatu). 

3. Przeglądy agregatu zmierzać  powinny do zapewnienia moż liwie bezawaryjnej eksploatacji oraz 

uzyskania optymalnych warunków pracy urządzenia i jego instalacji, jak również  spełnienia wszelkich 

wymogów podyktowanych przepisami prawa. Celem czynności ma być  również  utrzymanie 

urządzenia w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych 

procesów starzenia. 

4. Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie wystąpiły awarie wymagające nagłych 

interwencji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się  do udostępnienia niezbędnych danych Zamawiającemu, służących 

prowadzeniu przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji związanej z urządzeniami i instalacjami 

objętymi zamówieniem. 

6. Za dzień  wykonania przeglądu uważa się  dzień  zakończenia wszystkich związanych z tymi usługami 

czynności i podpisania przez Zamawiającego protokołu. Czynności przeglądu nie mogą  utrudniać  

ponad miarę  pracy Sądu. 

Osoby sporządzające: 

Bartosz Stańczuk  	J"17 .2  
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