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Sygn. Sprawy: (A.262.8.2024)   Załącznik nr 2 do Zaproszenia  
                          (nr 1 do Umowy) 

 
  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
na przeglądy serwisowe kotłowni gazowej 
w budynku  Sądu Rejonowego w Siedlcach  

Rozdział I – KOTŁOWNIA – OPIS URZĄDZEŃ: 

1. W budynku Sądu Rejonowego Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A znajduje się kotłownia gazowa 
zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru. Jako źródło ciepła 
do budynku zaprojektowano układ kaskadowy składający się z trzech kotłów kondensacyjnych 
DEDIETRICH typ C330 – 350 ECO o wielkości 350 i mocy 327 kW (każdy). Wszystkie kotły pracują na 
parametrach wody grzewczej 8/50C. Automatyka kotłów zapewnia pracę w układzie kaskadowym z 
założeniem kolejnego włączania się kotłów  w miarę wzrostu zapotrzebowania. Kocioł wiodący jest 
zmieniany w cyklu zegarowym. Układ hydrauliczny każdej kotłowni podzielono na dwa obiegi: 
pierwotny i wtórny. Obieg pierwotny obejmuje kotły połączone do wspólnego rozdzielacza oraz 
sprzęgło hydrauliczne MEIBES typ MH. Obieg wody wymuszany  jest równolegle przez pompy przy 
kotłach. Każdy z kotłów zabezpieczony jest przed wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa 
PNEUMATEX DSV 32-3H dn32 ustawionym na ciśnienie otwarcia 3.O bara. Obieg wtórny ma za 
zadanie zasilenie obiegów grzewczych CO oraz CT. Każdy z obiegów wyposażony jest we własną 
pompę obiegową ze  zmienną prędkością obrotową oraz dodatkowo na obiegu CO zainstalowano 
trójdrogowy zawór mieszający HONEYWELL typ DR z siłownikami VMM20 sterowany trzypunktowo 
(zasilanie sterownika 230V). Cała instalacja zabezpieczona jest przed wzrostem ciśnienia zestawem 
kompresorowym PNEUMATEX COMPRESSO typ C10.1-6F umieszczonym bezpośrednio na naczyniu 
podstawowym CU 400.6. W kotłowni znajduje się detektor gazu ziemnego GAZEX MD-2Z z 
sygnalizatorem SL21 podłączonym do zaworu z głowicą MAG-3 w szafce gazowej – według projektu 
instalacji gazowej. W kotłowni znajduje się zmiękczacz wody BWT Eurosoft GIT 77 SE/WZ 80 
(przepływ 1m3/h – ciśnienie 3-7 bar). 

2. Kotły gazowe zostały uruchomione w dniu 26.11.2015 r.   

3. Ostatni przegląd kotłów został wykonany 9.04.2024 r. 

4. Charakterystyka kotłów gazowych (cieczowych): 

a) ilość - 3 szt. ; 

b) rodzaj paliwa – GZ 50; 

c) poszczególne kotły gazowe: 

 Kocioł wodny C 330-350 ECO nr. 1430010185870; 

 Kocioł wodny C 330-350 ECO nr. 1430010185880; 

 Kocioł wodny C 330 – 350 ECO nr. 1430110197060; 

d) zawór bezpieczeństwa typ/rodzaj: DSV 32-3.0 H 3 bar 496 kW 
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ROZDZIAŁ II: SERWIS I KONSERWACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ:  

1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd, serwis i konserwacja urządzeń znajdujących się w  kotłowni  
gazowej  w  budynku  Sądu Rejonowego  w   Siedlcach przy ul. przy ul. Kazimierzowskiej 31a. 

2. Informacje ogólne: 

1) Wykonawca musi posiadać uprawnienia lub dysponować osobami  posiadającymi uprawnienia 
eksploatacyjne E (kwalifikacje) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno – 
pomiarowym w zakresie obsługiwanych urządzeń i instalacji określonych w przedmiocie 
zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r., poz. 1392); 

2) Wykonawca musi posiadać uprawnienia lub dysponować osobami posiadającymi uprawnienia 
(kwalifikacje) do sprawdzania stanu technicznego kotłów oraz do kontroli instalacji gazowych 
zgodnie z ustawą z dnia 07 listopada 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2024, poz. 725 ze zm.) w 
zakresie obsługiwanych urządzeń i instalacji określonych w przedmiocie zamówienia; 

3) Wykonawca musi posiadać uprawnienia lub dysponować osobami posiadającymi uprawnienia 
(kwalifikacje) w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci objętych zakresem 
zamówienia oraz dysponować osobami wykonujących prace w zakresie ich eksploatacji; 

4)   Wykonawca musi dysponować osobami które posiadają uprawnienia do obsługi kotłów gazowych 
i być zaznajomiony z ich eksploatacją  oraz obsługą pozostałych urządzeń kotłowni; 

5) Wykonawca musi posiadać aktualną autoryzację wydaną przez De Dietrich Technika Grzewcza Sp. 
z o. o.  

3. Terminy przeglądów kotłowni gazowej: 

a) wrzesień 2024 r. – przegląd „mały” wraz z czynnościami wymaganymi prawem budowlanym  t. j. 
przegląd techniczny instalacji gazowej (początek sezonu grzewczego);  

b) styczeń 2025 r. – przegląd „mały” (środek sezonu grzewczego); 

c) kwiecień 2025 r. – przegląd „duży” – (koniec sezonu grzewczego); 

d) wrzesień 2025 r. – przegląd „mały” (początek sezonu grzewczego); 

e) styczeń  2026 r. – przegląd „mały” (środek sezonu grzewczego); 

f) kwiecień 2026 r. – przegląd „duży” – (koniec sezonu grzewczego). 

4. Zakres przeglądu tzw. „małego” obejmuje w szczególności:  

1) uruchomienie kotłów wraz z niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi przed sezonem 
grzewczym; 

2) sprawdzenie ogólnego stanu kotłów, automatyki, zabezpieczeń automatyki, zabezpieczeń od 
strony wodnej; 

3) wykonanie analizy spalin z wydrukiem; 

4) sprawdzenie i ewentualna regulacja sterowania i automatyki kotła; 

5) sprawdzenie zabezpieczeń kotła od strony wodnej; 

6) sprawdzenie działania  urządzeń peryferyjnych (pompy, zawory mieszające itp.); 

7) czyszczenie filtrów: gazowych, wodnych itp.; 

8) sprawdzenie poprawności działania i regulacja palnika; 

9) sprawdzenie poprawności działania i regulacja nastaw naczyń zamkniętych; 
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10) sprawdzenie ciśnienia w instalacji grzewczej i uzupełniania wodą; 

11) sprawdzenie braku jonizacji; 

12) sprawdzenie presostatu ciśnienia; 

13) sprawdzenie poprawności działania zaworów (w tym zaworów bezpieczeństwa), manometrów, 
termometrów); 

14) sprawdzenie poprawności działania pomp cyrkulacyjnych; 

15) sprawdzenie szczelności instalacji; 

16) czyszczenie filtrów i osadników; 

17) sprawdzenie wzrokowe stanu izolacji; 

18) sprawdzenie jakości wody; 

5. Zakres przeglądu tzw. „dużego” obejmuje w szczególności:  

1) wszystkie czynności z zakresu przeglądu „małego” oraz 

2) czyszczenie i sprawdzenie korpusu kotła; 

3) czyszczenie i sprawdzenie palnika kotła;  

4) sprawdzenie  poprawności działania stacji uzdatniania wody; 

5) sprawdzenie poprawności działania instalacji  systemu bezpieczeństwa gazex; 

6) sprawdzenie oraz przegląd urządzeń nie wymienionych powyżej a znajdujących się w 
pomieszczeniu kotłowni pod kątem zachowania udzielonej na nie gwarancji; 

7) wyłączenie kotłów po sezonie grzewczym; 

8) oczyszczenie oraz kontrola palnika systemowego. 

6. Wykonawca ma obowiązek wykonywania wszelkich czynności konserwacyjnych zgodnie z 
Dokumentacją Techniczno - Ruchową maszyn i urządzeń (DTR). 

7. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia i uzupełnienia w razie potrzeby soli wymaganej do 
uzdatnienia wody wchodzącej do układu C.O. i C.T. Koszt soli powinien być wliczony w koszt 
przeglądu. 

8. Za dzień wykonania przeglądu/konserwacji uważa się dzień zakończenia wszystkich związanych z 
tymi usługami czynności i podpisania przez Zamawiającego protokołu ich odbioru. Czynności 
przeglądu i konserwacji nie mogą utrudniać ponad miarę pracy Sądu. 

9. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2026 r. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przegląd, serwis i konserwację urządzeń stanowiących 
przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i 
normami technicznymi. Celem przeglądu jest utrzymanie urządzeń w jak najlepszej sprawności 
technicznej  a także zminimalizowanie ryzyka wystąpień awarii. 

11. Wszelkie czynności będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonywane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością. 

12. Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce realizacji usług oraz na żądanie zgłoszone przez 
Wykonawcę, posiadaną dokumentację techniczną związaną z realizacją przedmiotu zamówienia.  

13. Wykonawca, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, zobowiązuje się: 

1) informować osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas 
przeglądów/konserwacji/serwisu nieprawidłowościach w pracy urządzeń, które mogły by 



 
S Ą D  R E J O N O W Y  W  S I E D L C A C H  

08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 31a,  tel:(25) 640 08 16 

NIP: 821-10-21-463      REGON: 000324949 
 

 

 Strona 4 z 4 

spowodować ich awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji do wstępnego oszacowania 
kosztów naprawy; 

2) sporządzania protokołów z wykonanych przeglądów i konserwacji przedstawiających w 
szczególności stan urządzenia i dokonane w ramach odpowiednio przeglądu i konserwacji 
czynności, a następnie przekazania ich Zamawiającemu. 

14. Każdy przegląd/ konserwacja powinien być zakończony stosownym protokołem zawierający między 
innymi: opis wykonanych czynności; określenie stanu urządzeń po przeglądzie/konserwacji; 
zalecenia do dalszej eksploatacji, wyszczególnienie awarii, których usunięcie podlega gwarancji oraz 
uprawnienia i podpisy osób przeprowadzających przegląd/ konserwację. Kopia protokołu winna być 
przekazana Zamawiającemu. 

15. Obowiązkiem Wykonawcy jest uczestnictwo w pracach serwisowych i konserwacyjnych 
realizowanych przez inne firmy w punktach styku z branżą sanitarną i pneumatyczną. 

16. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie utrzymywał czynne całą dobę, przez 
cały rok, następujące kanały łączności:  

- minimum jeden numer telefonu komórkowego, 

- minimum jeden adres e-mail. 

17. Przeglądy, serwis i konserwacje będą dokonywane w miejscu instalacji urządzeń. 

18.  Czynności przeglądowo – konserwacyjne w obiekcie Zamawiającego będą wykonywane po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. Dojazd 
serwisanta urządzeń do siedziby użytkownika zostanie wliczony przez Wykonawcę w koszt usługi. 

19. Przegląd, serwis i konserwacja powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę z uwzględnieniem 
zaleceń producenta urządzeń, a także z zachowaniem przepisów bhp i p-poż. 

20. Wykonawca dokona przeglądu, serwisu i konserwacji instalacji/urządzeń wewnętrznych w kotłowni 
gazowej  przy użyciu własnych, dostarczonych przez siebie środków i narzędzi. 

21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych 
czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

  


